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**  Терминалы под балконом практически должны помещаться в такое положение, чтобы общий путь 
дыма от пункта выхода из терминала до его вывода от внешнего периметра балкона, включая возможную 
высоту защитной балясины, не был бы меньше 200 мм.
*** Терминалы должны размещаться на расстоянии не меньше 500 мм от материалов, чувствительных к 
воздействию продуктов сгорания (например, карнизы и водостоки из пластика, дерева и т.д.), если только 
не принимаются адекватные защитные меры   в отношении данных материалов.
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